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Kielce, 24.02.2026r.
Ocena obszarowa

jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

za rok 2025 dla miasta i gminy Pierzchnica

Realizujac zapisy art. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 3, art. 12 ust. 1
iart. 37 ust. 1 ustawy zdnia 14.03.1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst
jednolity Dz. U. z 2024r. poz. 416), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekow (tekst jednolity Dz. U. z 2024r.
poz. 757) oraz rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.z 2017r. poz. 2294), Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach, prowadzit nadzor sanitarny nad jakoscig wody
przeznaczone] do spozycia przez ludzi.

W 2025 roku mieszkancy gminy Pierzchnica zaopatrywani byli w wode z 2 wodociagow
sieciowych, opartych na ujeciach podziemnych: Pierzchnica i Wierzbie.

Szczegotowe informacje w zakresie oceny obszarowej wraz z wykazem wodociggéw
stuzgcych do zaopatrzenia konsumentéw w wode w tabeli nr 1.
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opracowana zostata na podstawie okresowej oceny jej jakosci i jest oceng koricowa za caty
2025 rok - ,odpowiadata wymaganiom sanitarnym”.

W analizowanym okresie wystapito krétkotrwate pogorszenie parametréw jakosci wody
wodociggu Wierzbie, wydano decyzje o braku przydatnosci wody do spozycia, ktéra

zobowiazato przedsiebiorce do podjecia dziatann naprawczych. Po ich realizacji zawartosc
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kwestionowanego  parametru tj.  bakterii grupy coli spetnia  wymagania
ww. rozporzadzenia.

W wodzie zurzadzen wodociggowych wodociggu Pierzchnica stwierdzono ponadto
wskazniki bliskie okreslonej przepisami prawa wartosci parametrycznej otowiu w wodzie.
Wiaczono wspomniany parametr do wykonywanych analiz prébek wody monitoringu
kontrolnego i przegladowego, zaréwno w ramach nadzoru sprawowanego przez Inspekcje

Sanitarna jak i prowadzonej kontroli wewnetrznej wodociagu Pierzchnica.

Z wyrazami szacunku

Grazyna Majewska
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach
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Otrzymuja:
1. Burmistrz Miasta i Gminy Pierzchnica, ul. 13 Stycznia 6, 26 - 015 Pierzchnica,
adres do e - Doreczen: AE:PL-28748-62267-EUJUB-24 .
2. PGW Wody Polskie, Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie - Zarzad
Zlewni w Kielcach Robotnicza 5, 25-662 Kielce (z poswiadczeniem odbioru PUH).
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