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Ocena okresowa jakosci wody za 2017 rok U R S

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach, dzialajac na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy dnla
14.03.1985r. o Panstwowej Inspekciji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1261), § 3, § 17 ust. 1 pkt
1, § 19 ust. 1, ust. 2, ust. 4, zal. 1A, zat. 2, zal. Nr 3A i B oraz zat. Nr 10 rozporzgdzenia Ministra Zdrowia
z dnia 13.11.2015r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1988)
— obowigzujgcego do 10.01.2018r., po zapoznaniu sig ze sprawozdaniami z badan laboratoryjnych probek
wody pobranej z wodociggu Wierzbie, administrowanego przez Zaktad Komunainy w Pierzchnicy Sp. z 0. o,
ul. Kielecka 20, 26-015 Pierzchnica:

w dniu 28.02.2017r.
- protokét Nr SE 1a-4261/84/17, sprawozdanie Nr LHS.9051.1.140.2017, kod probki Nr 136/0BS/N/17,
z Budynku Mieszkalnego, Podstota 41 - kuchnia,

w dniu 06.03.2017r.

- protokdt Nr 52-02/2017, sprawozdanie Nr 84/02/2017 (w zakresie badania fizyko-chemicznego) oraz
Nr LHS.9051.2.332. 2017 kod probki Nr 336/0BS/SP/17 (w zakresie mikrobiologii) z Budynku
Mieszkalnego, Strojnow 49 - kran w kuchni,

w dniu 26.04.2017r. ]
- protokdt Nr SE |a-4261/150/17, sprawozdanie Nr LHS.8051.267.2017, kod probki Nr 276/0BS/N/17,

ze Szkoly Podstawowej w Drugni,

w dniu 05.06.2017r.

- protokét Nr 52-03/2017, sprawozdanie Nr 275/02/2017 (w zakresie badania fizyko-chemicznego) oraz
Nr LHS.9051.2.884. 20‘17 kod probki Nr 871/0BS/SP/17 (w zakresie mikrobiologii) ze Szkoly Podstawowej
im. Jana Pawla Il w Drugni — kran w kuchni,

w dniu 26.07.2017T. )
- protokot Nr SE 1a-4261/290/17, sprawozdanie Nr LHS.9051.1.633.2017, kod probki Nr 613/0BS/N/17,

z Punktu Lekarskiego w Drugni — gabinet zabiegowy,

w dniu 01.08.2017r.

- protokot Nr 52-04/2017, sprawozdanie Nr 382/02/2017 (w zakresie badania fizyko-chemicznego) oraz
Nr LHS.9051.2.1310.2017, kod probki Nr 1304/0BS/SP/17 (w zakresie mikrobiologii) z Ujecia wody -
hydroforni w Wierzbiu,

w dniu 06:09.2017r.

- protokat Nr 52-05/2017, sprawozdanie Nr 435/02/2017 (w zakresie badania fizyko-chemicznego) oraz
Nr LHS.9051.2.1544.2017, kod probki Nr 1547/0BS/SP/17 (w zakresie mikrobiologii) z Ujecia wody
hydroforni w Wierzbiu,

w dniu 17.10.2017r.
- protokét Nr SE 12-4261/409/17, sprawozdanie Nr LHS.9051.1.900.2017, kod probki Nr 850/0BSIN/17,

z Budynku Mieszkalnego, H. Swit, Strojnow 49 - kuchnia,

w dniu 21.11.2017r.

- protokol Nr 52-06/2017, sprawozdanie Nr 594/02/2017 (w zakresie badania fizyko-chemicznego) oraz
Nr LHS.9051.2.2117. 2017 kod probki Nr 2153/0BS/SP/17 (w zakresie mikrobiologii) ze Szkoly
Podstawowej im. Jana Pawia Il / Punkt lekarski w Drugni — gabinet zabiegowy,

stwierdza jej przydatnosé do spozycia przez ludzi.

Probki wody z wyzej wymienionego urzgdzenia pobrano w ramach kontroli wewnegtrznej i monitoringu
kontrolnego oraz przeglgdowego obejmujacych podstawowe badania niezbedne do sprawowania biezgcego
nadzoru nad jakoscig wody.

W badanym zakresie woda speiniata wymagania zawarte w zat. Nr 1A, zat Nr 2, zal. Nr 3A iB
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015r. w sprawie jakosci wody przeznaczone] do spozycia
przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989).




Badania probek wody przeprowadzono w laboratorium Wojewodzkiej Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej
w Kielcach oraz laboratorium Przedsiebiorstwa Naukowo-Technicznego ,Ekoterra® Sp. z o.0. w Kielcach metodami
zgodnymi z charakterystykga metod badawczych, okreslong w zataczniku nr 10 wyzej wymienionego rozporzadzenia.

Otrzymuja:
{1/Woijt Gminy Pierzchnica, ul. 13 Stycznia 6, 26 — 015 Pierzchnica.
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