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Ocena okresowa jakosci wody z urzadzen wodocié@é\;ych wod'ocr'agu Wierzbie
w zakresie parametrow mikrobiologicznych oraz fizykochemicznych za rok 2019r.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach, dzialajac na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 14.03.1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 59),
§ 3ust 1, ust 3pkt1i2,§21ust1pkt1, §22ust 1, ust 2, ust. 3, ust. 4 pkt 1 oraz zat. Nr 1 cze$é A tab. 1,
zat. Nr 1 czesc¢ B, zat. Nr 1 czes¢ C tab. 112, zal. Nr 1 czes¢ D do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
07.12.2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczone] do spozycia przez ludzi (Dz. U.z 2017r. poz. 2294),
po zapoznaniu sig ze sprawozdaniami z badar laboratoryjnych probek wody pobranej z urzadzen
wodociggowych wodociggu Wierzbie, administrowanego przez Zaktad Komunalny w Pierzchnicy Sp. z 0. 0.

ul. Kielecka 20, 26-015 Pierzchnica:

w dniu 26.02.2019r.
- protokdt Nr SE 1a-4261/71/19, sprawozdanie NrLHS.9051.1.138.2019, kod probki Nr 139/0BS/N/19

ze Szkoly Podstawowej w Drugni,

w dniu 05.03.2019r,
- sprawozdanie Nr 84/02/2019 (w zakresie badania fizyko-chemicznego) oraz Nr LHS.9051.2.330.2019, kod

probki Nr 332/0BS/SP/19 (w zakresie mikrobiologii) z Budynku Mieszkalnego Strojnow 49, kuchnia,

w dniu 09.04.2019r.
- protokét Nr SE 1a-4261/131/19, sprawozdanie Nr LHS 9051.1.256.2019, kod prébki Nr 279/0OBS/N/19

ze Szkoty Podstawowej w Drugni, punkt lekarski,

w dniu 03.06.2019r.
- sprawozdanie Nr 311/02/2019 (w zakresie badania fizyko-chemicznego) oraz Nr LHS.9051.2.790.2019,

kod probki Nr 788/0BS/SP/19 (w zakresie mikrobiologii) z Budynku Mieszkalnego P. (D
Podlesie 23, kuchnia kran,

w dniu 29.07.2019r.
- protokdt Nr SE 1a-4261/262/19, sprawozdanie Nr LHS.9051.1.651.2019, kod probki Nr 628/0OBS/N/19

z Budynku Mieszkalnego Strojnow 49,

w dniu 07.08.2019r.
- sprawozdanie Nr 474/01/2019 (w zakresie badania fizyko-chemicznego) oraz Nr LHS.9051.2.1300.2019,

kod probki Nr 1290/0BS/SP/19 (w zakresie mikrobiologii) z budynku hydroforni w Wierzbiu, kran,

w dniu 02.09.2019r.
- sprawozdanie Nr 526/02/2019 (w zakresie badania fizyko-chemicznego) oraz Nr LHS.9051.2.1443.2019,

kod probki Nr 1445/0BS/SP/19 (w zakresie mikrobiologii) z budynku hydroforni w Wierzbiu,

w dniu 04.09.2019r. ]

- protokdt Nr SE 13-4261/320/19, sprawozdanie Nr LHS.9051.1.739.2019, kod probki Nr 714/OBS/N/19
ze Szkoly Podstawowej w Drugni, punkt lekarski,

w dniu 21.10.2019r. )
- protokdt Nr SE 1a-4261/385/19, sprawozdanie Nr LHS.9051.1.870.2019, kod probki Nr 833/0OBS/N/19

ze Szkoly Podstawowej w Drugni, punkt lekarski,

w dniu 18.11.2019r.
- sprawozdanie Nr709/02/2019 (w zakresie badania fizyko-chemicznego) oraz Nr LHS.9051.2.1974.20189,

kod probki Nr 1987/0BS/SP/19 (w zakresie mikrobiologii) ze Szkoly Podstawowej w Drugni, kuchnia,

stwierdza je| przydatnosé do spozycia przez ludzi.

Probki wody z wyzej wymienionego urzgdzenia pobrano w ramach kontroli wewnetrznej i nadzoru
sanitarnego (monitering kontrolny i przegladowy), obejmujgcych badania niezbedne do sprawowania
biezacego nadzoru nad jakoscig wody.



W badanym zakresie woda speiniala wymagania zawarte w zal. Nr 1 czgsc A tab. 1, zat. Nr 1 czesé
B, zat Nr 1 czes¢ C tab. 1i 2, zat Nr 1 czes¢ D do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r.

w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Otrzymuja:
1. Burmistrz Miasta i Gminy Pierzchnica ul. 13 Stycznia 6, 26 - 015 Pierzchnica.
2. Zaktad Komunalny w Pierzchnicy Sp. z o. o. ul. Kielecka 20, 26-015 Pierzchnica.
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