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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 411/02/2018

Nazwa 1 adres klientia;

Zaklad Komunalny w Pierzchnicy
Spolka z ograniczong odpowiedzialnoscig

ZAKEAD KOMUNALNY W PIERZCHNICY

Whplynelo dnija %1?8'? -2;,' .

26-015 Pierzchnica; ul. Kielecka 20 l :
. Numer zlecenia: 61/2018 z dn. 05.03.2018 r. L dz. Q@f..l.e“t.&..@........Podpi SEylaluny,
Numer protokohu: S 61-03/2018 z dn. 06.08.2018 r.
Cel badan: L Obszar regulowany prawnie
Rodzaj prabki: Woda do spozycia
Punkt pobrania prébki: Wodocigg Wierzbie; Wierzbie - hydrofornia
Probkobiorca: - Tomasz Zawadzki — PNT EKOTERRA
- (zaswiadczenic nr LHS/5/2018, wydane przez WSSE w Kielcach)
Nazwiska osdb uczestniczacych w pobraniu —
probek (ze strony klienta):
Zasada/metoda pobrania probek: PN-ISO 5667-5:2017-10 (A)
Data pobrania/przyjecia probki do badan: 06.08.2018 r. - godz. 11'%/ 06.08.2018 1.
Data rozpaczecia/zakoficzenia badania: 06.08.2018r./17.08.2018 r.
Stan probki w chwili przyjecia do Laboratorium: ~ Odpowiedni do badas
BADANIE FIZYKO — CHEMICZNE:
Kod prébki 938/51-03/02/2018
L.p. Badane wskazniki Jednostka| o . Wartosé parametryczna” Identyfikacja metody
1 parametry miary yo
Liczba progowa zapachu Stapiei akceptowalny przez konsumentéw ’
L. (TON) - Zapach N rozcieficzenia <1 1 bez nieprawidlowych zmian EXRER T2 2006
5 Liczba progowa smaku N [stopied 2 akeeptowalny przez konsumentéw | b e 6999006
(TFN) - Smak rozeiediczenia i bez nieprawidlowych zmian
3 akceptowalna przez konsumentéw  |PN-EN ISO 7887:2012 +Ap1:2015,
3. |Barwa A mg] dm'Pt <3 i bez nieprawidlowych zmian pkt7
akceptowalna przez konsumentdw
4. [Metnosé A|NTU <0,20 i bez nieprawidlowych zmian.  |PN-EN 1SO 7027-1:2016-09
Zalecany zakres do 1,0
5. |Odc H .| S— 7,6 £0,5? 6,5-9,5 PN-EN 1SO 10523:2012
Zyn pH
6. |Amonowy jon A |mg/dm’ < 0,30 0,50 PN-C-04576-4:1994
7. |Azotany A |mg/dm’ 23.5+3,5% 50 PN-82/C-04576-08 (W)
8. |Azotyny A |mg/dm’ < 0,003 0,50 PN-EN 26777:1999
9. |Zelazo ogdlne A |pg/dm’ <10 200 PN-ISO 6332:2001
10. | Mangan A |pg/dm’ < 10 50 PB-10, Wyd. 1 z dn. 20.09.2006 1.
11. |Przewodnosé (w25°C) |AlpSfem | 7722622 2500
Temperatura pomiaru PN-EN 27888:1999
Korekta za pomocg urzadzeniado |°C 16,5
kompensacji wplywu temperatury
12. |Miedz Almg/dm® | 0,012 +0,003? 2.0 PN-ISO 8288:2002
13. |Chlorki A |mg/dm’ 15 £2? 250 PN-ISO 9297:1994
14. [OWO A|mg/dm’ < 0,5 Bez nieprawidlowych zmian  |PB-23, Wyd. 1 z dn. 03.08.2007 .
15. |Siarczany A lmg/dm® 49,6 + 899 250 PN-ISO 9280:2002
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Nr ewid.: Z-4.13-06 a, Wyd. 4 z dn. 05.01.2015r., Zmian,

Kod probki 938/61-03/02/2018

Lp Bad-ane wskazniki J edlfostka Wyniki Warto$é parametryczna” Identyfikacja metody

1 parametry miary

16. |S6d A |mg/dm’ 5,81 + 1,05 200 PN-ISO 9964-1:1994+Ap1:2009

17. |Utlenialnos¢ z KMnO, A |mg/dm’ O, < 1,0 5,0 PN-EN ISO 8467:2001

18. |Benzen N |pg/dm’ < 0,5 1,0 PB-14, Wyd. 2z dn. 20.09.2015 1.

19. |Fluorki A |mg/dm’ 0,12 +0,02? 1,5 PB-27, Wyd. 1 zdn. 22.12.2010 .

20. |Cyjanki N |pg/dm’® <10 50 PB-34, Wyd. 1 zdn. 22.12.2010 r.

21. |Bor N |mg/dm’ <02 1,0 PB-35, Wyd. 1 zdn. 22.12.2010~.

22. |1,2- Dichloroetan A|pg/dm’ <2 3,0 PN-EN ISO 10301:2002

23, ?E;;iglic:tzztsnu A |pg/dm’ <5 10 PN-EN ISO 10301:2002

24. |Bromodichlorometan wf N mg/dm’ < 0,010 0,015 PN-EN 1SO 10301:2002

25. |Trichlorometan (chIoroform5 N (mg/dm’ < 0,010 0,030 PN-EN ISO 10301:2002

26. |Suma THM Alpg/dm® < 50 100'=" PN-EN ISO 10301:2002

27. |Glin (AI) 1A |pg/dm? < 50 200 PN-92/C-04605/02 (W)

28. |Twardo$¢ ogdlna A |mg/dm’ 424 =42 60-500" = PN-ISO 6059:1999

29. |Magnez A |mg/dm’ 23,6 +43% 7-125% PN-EN ISO 7980:2002

30. |Kadm P [pg/dm’ < 0,30 5,0 PN-EN ISO 17294-2:2016-11

31. |Nikiel P [ug/dm’ <50 20 PN-EN ISO 17294-2:2016-11

32. [Olow P |pg/dm’ <1,0 10 PN-EN ISO 17294-2:2016-11

33. |Chrom og. P |pg/dni’® < 4,0 50 PN-EN IS0 17294-2:2016-11

34. |Arsen P [pg/dm® <1,0 10 PN-EN ISO 17294-2:2016-11

35. {Selen P |pg/dm’ <20 10 PN-EN ISO 17294-2:2016-11

36. |Antymon P [pg/dm’ < 1,0 5 PN-EN ISO 17294-2:2016-11

37. |Rtgs P |ug/dm’® <0,050 1,0 i

38. |Bromiany P |pg/dm’ <5,0 10 PN-EN ISO 15061:2003

39. |Benzo(a)piren P |pg/dm’ < 0,006 0,010 g.—éfz_%—?;wmja(ﬂzdnia
Suma wielopierscieniowych ] _

40. |weglowodoréw P |pg/dm’ < 0,024 0,10'2¥ ;‘r"&ggt?;ﬁf ersja 07 2 dnia
aromatycznych (WWA)

41. |4,4-DDD (Pestycyd) P |pg/dm® < 0,020 0,10'%% PN-EN ISO 6468:2002

42. |4,4'-DDT (Pestycyd) P [pg/dm’ < 0,020 0,10'2% PN-EN ISO 6468:2002

43. |4,4-DDE (Pestycyd) P |lug/dm’ < 0,020 0,10'%% PN-EN ISO 6468:2002

44, |alfa-HCH (Pestycyd) P |pg/dm® < 0,020 0,10'*% PN-EN ISO 6468:2002

45. |beta-HCH (Pestycyd) P |pg/dm’ < 0,020 0,10'=% PN-EN ISO 6468:2002

48 (glféﬂgi;ﬁI)CH i P |pg/dm’ < 0,020 0,10'*% PN-EN ISO 6468:2002

47. |delta-HCH (Pestycyd) P |pg/dm? < 0,020 0,104 PN-EN ISO 6468:2002

48. }’;:Stta;gg;ohenzen P [pg/dm® < 0,020 0,10'%9 PN-EN ISO 6468:2002

49. gzl;fszl;(lgrobenzen P {pg/dm’ < 0,020 0,10'2M PN-EN ISO 6468:2002

50. |Aldryna (Pestycyd) P [pg/dm’ < 0,020 0,03'=% PN-EN ISO 6468:2002
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Nr ewid.: 7-4.13-06 a, Wyd. 4 z dn. 05.01.2015r., Zmiana A

?
Kod probki 938/61-03/02/2018
L.p. Badane wskazniki Jednostka Wwnild Warto§¢ parametryczna” Identyfikacja metody
. i parametry miary ym
7 |51. |Dieldryna (Pestycyd) pg/dm’ < 0,020 0,03'=% PN-EN ISO 6468:2002
52. |Endryna (Pestycyd) pg/dm’ < 0,020 0,10"*% PN-EN ISO 6468:2002
53. é,lg:;z; cgndwny pg/dm’ <0,020 0,10'9 PN-EN ISO 6468:2002
54. |Izodryna (Pestycyd) ng/dm’ < 0,020 0,10'*% PN-EN ISO 6468:2002
55. |Heptachlor (Pestycyd) pg/dm’ < 0,020 0,03'%% PN-EN ISO 6468:2002
56. gﬁ;’slszgd};eptacmom ug/dm’ < 0,020 0,03'%9 PN-EN ISO 6468:2002
57. (E;ed;t’;gia)n ala/(l pg/dm’ < 0,020 0,10'%% PN-EN ISO 6468:2002
58, s(‘iplﬁtzjzjlf(;a)ﬂ beta (II) {ug/dm? < 0,020 0,10'#% PN-EN ISO 6468:2002
59. (Slizrsiyzzx;g)ndosulfanu pg/dm’ < 0,020 0,10"=% PN-EN ISO 6468:2002
60. [Metoksychlor (Pestycyd) g/dm’ < 0,020 0,10'%% PN-EN ISO 6468:2002
61. |Suma pestycydow pg/dm’ < 0,40 0,50'=? PN-EN ISO 6468:2002®
62. |Chlor wolny mg/dm’ 0,28 + 0,059 0,3 PB-31, Wyd. 1 zdn. 16.09.2009 1.
Ubjasnienia:

Wartoéci wynikéw badan poprzedzone znakiem mniejszosci (<) oznaczaig uzyskanie wyniku ponizej dolngj granicy oznaczalnosci metody.
(W) - norny wycofane przez Polski Komitet Normalizacyjny bez zastgpienia. Badania wykonane zgodnie z tymi normami spelninjy wymagania przepiséw prawnych i

Puzwalajq na dokonanie oceny zgodnosci.

warto$¢ parametryczna wg rozp. Ministra Zdrowia z dnin 7 gmdma 2017 1. w sprawie jukosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (DzU. z2017r., poz. 2294).

W przypadku podania jednej wartosci: dolna warto$é zakresu wynosl ZETD;

3 ppdana niepewnos$t jest niepewno$cia rozszerzong przy poziomie ufioéci 95% i wspblczynniku rozszerzenia k=2.

 Nie wigcej niz 30 me/l magnezuy, jezeli stezenie siarczanéw jest réwne lub wigksze od 250 mg/l. Przy nizszej zawartosci siarczanéw dopuszezalne stgzenie magnezu
wynosi 125 mg/l.
121 5 THM — wartoét oznacen sume stgzen zwigzkow: trichlorometanu. bromodichlorometany; dibromachlorometanu i tribromometants,

22w przeliczeniu na weglan wapnia; wartos¢ zalecana ze wzgleddéw zdrowotnych — oznacza, 2e jest to wartoi¢ pozgdana dla zdrowia ludzkiego, ale nie nakiada
obowigzkn uzupelniania minimalnej zawartosci podanej w zalqezniku przez przedsigbiorstwo wodno- kenalizacyjne;
123) Wartoét oznacza sumg stezef wyszezegolnionych zwigzkéw: benzeno(b)fluoranten, benzeno(k)fiuoranten, benzeno(gih)perylen, indeno(1,2,3-cd)piren;

29 Termin , pestycydy™ obgjmuje organiczne: inscktycydy, herbicydy, fungicydy, nematocydy, akarycydy, algicydy, rodentycydy, slimicydy, a takze produkty pochodne
(m.in. regulatory wzmsm) oraz ich pochodne metabolity, a takze produkty ich rozkladu i reakeji. Oznaczat jedynie te pestycydy, ktérych wystgpowania w wodzie mozna
oczekiwaté. Wartes¢ stosuje sig do kazdego poszezegéinego pestycydu. W przypadku aldryny, dieldryny, heptachloru i epoksydu heptachloru NDS wynosi 0,030 pg/l;
125} Suma pestycydow oznacza sum¢ poszczegdlnych pestycyddéw wykrytych i oznaczonych ilosciowo w ramach monitoringu;
® Symn pestycydow jako suma stgzen zwigzkdw: 4,4-DDD, 4,4-DDT, 4,4-DDE, alfs-HCH, beta-HCH, gamma-HCH, delta-HCH, pcnmchlombcnzf:n,
heksachlorobenzen, aldryna, dieldryna, endryna, aldehyd endryny, izodryna, heptachlor, epoksyd heptachloru, endosulfan I, endosulfan I1, siarczan endosulfanu,
metoksychlor,;
%suma wielopierscieniowych wgglowodordw aromatycznych (WWA) jako suma stezen zwigzkéw: benzeno({b)fluoranten, benzeno(k)fiuoranten, benzo(ghi)perylen,
indeno(1,2,3-cd)piren..
Sprawozdanie z badan zawiera wymla badan oznaczone symbolem , A” obj¢te zakresem akredytacji nr AB 885 oraz wyniki badan nieakredytowanych. Wyniki spoza
zakresu akredytacii zostaly oznaczone symbolem ,,N".
Badania wykonane przez akredytowanego podwykonawce — SGS Eko-Projekt Sp. z o.0. (Laboratorium) - numer akredytacji AB 1232 - oznaczono symbolem ,.P”.
Wymienione badania objete sq zatwierdzeniem laboratorium badawczego jako upownznionego do badan fizykochemicznych jakosci wody:
- Pismo Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Kielcach Nr SE [a-4262/9/17 zdn. 08,01 2018r.
- Pismo Panistwowego Powiatowego Inspekiora Sanitarnego w Tychach Nr 17/NS/HK.4560-74d/17 z dn. 25.10.2017 .

Data sporzndzenia sprawozdania: 2018.08.17

Oswiadcza sig, Ze:
1.  Wyniki badania odnoszg si¢ wylgcznie do badanych prébek.

Sprawozdanie niniejsze nie moze byé powielane inaczej jak tylko w calosci.

2
3. Klientowi przysluguje prawo do odwolania sig od wynikéw badania w ciggu 7 dni od otrzymania niniejszego sprawozdania z badan.
4.  Ninigjsze sprawozdanie przechowywane bgdzie w naszym Laboratorium przez okres 5 lat.

Sprawozdanie z badan Nr 411/02/2018

KONIEC SPRAWOZDANIA

FRZEDSIEBIORSTVVE NAUKOWO-TECHNICZNE
"BXOTEREA" Spilka = o.0.

25-378

Kielce 10, ul.Zgoda 12

ol ffax 361-71-11, tel.34- 422 59
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Wojewddzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Iielcach

EE ﬁ& DZIAL LABORATORYINY
Putskic Ceniaum ODDZIAL BADAN HIGIENY SRODOWISKA

ul. Jagielloniska 68, 25-734 Kielce

www.wsse-kielce.pl

E-mail: Iab.hk@wsse-kielce.pl tel. 413655436
fax 413451873

AB 552 Ninigjyze sprossozdanic zmviero wyniki budar econezone symbolen A ™, objgte zukresem akredstacji PCA nr AB 332
araz wyniki hadaiy nicakredvtowanyel. Wynikt spazo zokrexn akredytucfi mie posiadajy oztgesenia A ©

Nr sprawozdania: LHS.9051.2.427 > 2018 Kielce, dnia: 08 g2 17
SPRAWOZOANIE 2 BADAN ZAKELAD KOMUNALNY W PIERZCHNICY
5 5 SP.Z0.Q.
KOD PROBKI: 1271/0BS/SP/18 Wplynelo dnia iolg 08277
NUMER PROBKI NADANY PRZEZ PROBKOBIORCE: 5 L dz. U1 ][é,pvg Podpie WM
NAZWA | ADRES KLIENTA:  Przedsigbiorstwo Naukowo- Techniczne "Ekoterra" sp.zo.0. 1 .
25- 378 Kielce, ul. Zgoda 12
DOKUMENT: Zlecenie Nr LHS.9052.662.2018 z dnia: 06.08.2018
RODZA.J PROBKI: ‘Woda do spozycia przez ludzi
OCENA STANU PROBKI: bez zastrzezen '

PUNKT POBORU PROBKI: wodocigg Wierzbie, Wierzbie, Hydrofomia - kran

PROBKOBIORCA: Przedstawiciel PNT "Ekoterra” Kielce(T. Zawadzki zaswiadczenie nr LHS/5/2018
wydane przez WSSE w Kielcach)
POBIERANIE PROBEK wag: PN-EN ISO 19458:2007

DATA | GODZINA POBORU PROBKI: 06.08.2018 godz.11.15
DATA | GODZINA PRZYJECIA PROBKI DO BADAN: 06.08.2018 godz.12.00
DATA ROZPOCZECIA BADANIA /DATA ZAKONCZENIA BADANIA: 06.08.2018/09.08.2018
Wartosé
Badane parametry Jednostka Kod |Znak Wynik e Identyfikacja metody
parametryczna ¥ ¥
Liczba baklerii grupy coli (A} jtkf100mt 011a = o] o PN -EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04
Liczba enterokokow (A) jtkf100ml 013a = 0 0 PN-EN ISO 7898-2:2004
Liczba Escherichia cali (A) Jtkr100ml 015a = 0 0 PN -EN 1SO 9308-1:2014-12+A1:2017-04
Ogdlna liczba mikroorganizmaw . _ . Bez nieprawidlowych |PN-EN ISO 6222:2004
w temp. 22+2°C (A) et 05 = e zmian® Metoda posiewu wglebnego
Chloraminy mg/dm® 240b = 0,04 0,5 PB/OBS/39 wyd. 1z 29.03.2018

Jtk - jednostki tworzgce kolonie
" . w przypadku podzania jednej wartoci dolna wartosc zakresu wynosi zero
2 _warlosé paramelryczna wg rozp. Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczanej do spozycia przez ludzi
(Dz.U. z 2017r., poz. 2294)
"' . Dopuszeza sig pojedyncze bakterie < 10 jik (NPL). W przypadku wykrycia bakierii grupy coli < 10 jtk (NPL)/ 100 mi nalezy wykonaé badanie parametru
E.coli i enterokoki w zwigzku'z § 21 ust. 4 rozporzgdzenia.
) _ Zaleca sie, aby ogoina liczba mikroorganizméw nie przekraczala: - 100 jii1 mi w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowsj,
-200 jtk/1 ml w kranie konsumenta,
¥ _ W punkcie czerpalnym u konsumenta, jezeli woda jest dezynfekowana chlorem, [ub jego zwigzkami.
* - niepewno$é rozszerzona wyniku oszacowana dla poziomu ufnosci 85% i wspolczynnika rozszerzenia k=2, nie uwzglednia etapu pobierania probek

0

VPSRN i AP LT

yporunomIsea Zatwierdzil

Autoryzowat: ~ .

Oswiadcza sig, ze: 2[] B -UB-.‘I ﬂ / [C é’{‘C

1, Wyniki badania cdnoszg sig wylagcznie do dostarczonej probki.

2. Bez pisemnej zgody Laboratorium, sprawozdanie nie moze byc powielane inaczej, jak lylko w calosci.

3. Laboratorium nie panosi odpowiedzialnosci za pobieranie w przypadku prébki pobranej przez Kiienta. Informacje dotyczgce sposobu pobieranis,
opisu miejsca pobierania, itp. sg informaciami pozyskanymi od Kiienta.

4. Klientowi przysluguje prawo reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan

5, Niniejsze sprawozdanie zostalo sporzgdzone w 2 egzemplarzach, z czego 1 olrzymuje Klient, a 1 pozostaje w Laboratorium.

Strona1z1 Zalgeznik 1a do PO-02 obowigzuje od dnia 01.01,2018r.






