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Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach
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ul. Jagiellonska 68, 25-734 Kielce
www.wsse-kielce.pl
E-mail: lab.hk@wsse-kielce.pl

tel. 413655436

I
2ARANA fax 413451873
AB 552 Niniejsze sprawozdanie zawiera wyniki badar oznaczone symbolem A", objete zakresem akredviacii PCA nr AB 552
oraz wyniki baciar nieakredyiowanych. Wyniki spoza zakresu akredytacji nie posiadajg oznaczenia . A",
Nr sprawozdania: LHS.9051 .1.4?( 2020 Kielce, dnia: 200 -1-0 3
SPRAWOZDANIE Z BADAN ZAKEAD KOMUNALNY W PIERZCHNICY
SP.Z20.0.
Wplynelo dnia A’O N Lol

KOD PROBKI:

NUMER PROBKI NADANY PRZEZ PROBKOBIORCE: -

NAZWA | ADRES KLIENTA:

DOKUMENT:
RODZAJ PROBKI:

OCENA STANU PROBKI:
PUNKT POBORU PROBKI:

PROBKOBIORCA:
POBIERANIE PROBEK wg:

DATA | GODZINA POBORU PROBKI:
DATA | GODZINA PRZYJECIA PROBKI DO BADAN:
DATA ROZPOCZECIA BADANIA / DATA ZAKONCZENIA BADANIA:

754/0BS/N/20
Lde .z:;:r:.]:zam

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach, 25-819 Kielce,
ul. Skibinskiego 4

Protokét Nr SE.la 4261/407/2020 z dnia: 26.10.2020
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi

bez zastrzezen
wodocigg Wierzbie, 2604PPPPW 3209, Wierzbie, Hydrofornia

...Podpia(;ﬂ.? ...........

do LHS.9011.192.2019

Przedstawiciel PPIS Kielce (G.Bebel)

PN-ISO 5667-5:2017-10+Ap1:2019-07; PN-EN ISO 19458:2007; 10/04/PO-03,
26.10.2020 godz. 11.10
26.10.2020 godz. 13.30

26.10.2020/ 29.10.2020

Wartos¢ parametryczna
Identyfikacja metody

Badane parametry Jednostka Kod | Znak Wynik
(L]
Liczba bakterii grupy coli (A) jtk/100mI 011a = 0 o® PN -EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04
Liczba enterokokow (A) jtk/100ml 013a = 0 0 PN-EN 1SO 7899-2:2004
Liczba Escherichia coli (A) jtk/100mI 015a = 0 0 PN -EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04
Ogalna liczba mikroorganizmow . _ " Bez nieprawidlowych |PN-EN ISO 6222:2004
w temp. 22+2°C (A) i i = B zmian! Metoda posiewu wglebnego

Akceptowalna przez

konsumentéw i bez
ool PN-EN ISO 7887:2012 p.6 metoda C

3
Barwa (A) mg Ptdm® | 051b < 2 nieprawidiowych
zmian'®
Akceptowalna przez
konsumentow i bez :
Metnosc (A) NTU 052a = 0,53 nieprawidlowych zmian. |F-C SO 7027-1:2016-09
Metoda nefelometryczna
Zalecany zakres
wartosci do 1,0

Stezenie jonéw wodoru (pH) (A) 5 054a il 6,5-9,5 PN-EN ISO 10523:2012
Praawodnosé elekirycana wiasciwa uSfem | 057a = 702 2500 PN-EN 27888:1999
w 25°C (A)

SHoDiER Akceptowalny przez  [PN-EN 1622: 2006
TFN (smak) (A) 2 p . 059a < 1 konsumentow i bez  [Metoda uproszczona, parzysta, wybadr

rozcienczenia . A : .
nieprawidiowych zmian, |niewymuszony

stobier Akceptowalny przez |PN-EN 1622; 2006

TON (zapach) (A) 3 p .| 061a < 1. konsumentow i bez  |Metoda uproszczona, parzysta, wybor
rozcienczenia ) N : :
nieprawidtowych zmian. |niewymuszony

Azotyny (A) mg NO2/dm3 | 111b < 0,02 0,50® PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012
Amonowy jon (A) mg NH,/dm* | 181b < 0,07 0,50 PN-C-04576-4:1994 p.6a
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Nr sprawozdania: ths.0s1.1. (2020 Kielce, dnia:

jtk - jednostki tworzace kolonie

" _ w przypadku podania jednej wartoéci dolna warosé zakresu wynosi zero

2 _ wartoé¢ parametryczna wg rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U. z 2017r., poz. 2294)

¥ . Dopuszcza sie pojedyncze bakterie < 10 jtk (NPL). W przypadku wykrycra bakterii grupy coli < 10 jtk (NPL)/ 100 ml nalezy wykonac¢ badanie parametru
E.coli i enterokoki w zwiazku z § 21 ust. 4 rozporzadzenia.

4 _ Zaleca sig, aby ogdlna liczba mikreorganizméw nie przekraczata: - 100 jtik/1 ml w wedzie wprowadzanej do sieci wodociagowej,

-200 jtk/1 ml w kranie konsumenta.
®) . Pozadana warto$¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta - do 15 mg Pt/dm®
®  _Warunek: [azotany)/50+[azotyny)/3 < 1, gdzie wartedci w nawiasach kwadratowych oznaczaja: stezenie azotandw (NOs) i azotynow (NO,) w mg/dm®.

Stezenie azotynéw w wodzie uzdatnionej wprowadzone] do sieci wodociagowej lub innych urzadzen dystrybucii nie moze przekraczac wartosci 0,10 mg/dm”®,

* - niepewno$¢ rozszerzona wyniku oszacowana dla peziomu ufnosci 95% i wspdtczynnika rozszerzenia k=2, nie uwzglednia etapu pobierania probek
Wynik podany po znaku "<" dla parametréw fizyczno-chemicznych oznacza wynik ponizej granicy oznaczenia ilosciowego metody, dla smaku i zapachu

wynik akceptowalny

3

Autoryzowat: Zatwierdzit:

Oswiadcza sig, ze:
1.Wynlkl badania odnoszg sig wylacznie do dostarczone] prébki.
2. Informacje dotyczace punktu poboru (opisu miejsca pobierania) sa informacjami pozyskanymi od Klienta.
3. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobieranie (informacje dolyczace sposobu pobierania, daty poboru, opisu miejsca pobierania, itp.)
oraz transport w przypadku prébek pobranych przez Klienta.
4. Bez pisemne] zgody Laboratorium, sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w catosci.
5. Klientowi przystuguje prawo reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badar
6. Ninieisze sprawozdanie zostalo sporzadzone w 3 egzemplarzach, z czego 2 otrzymuje Klienta 1 pozostaje w Laboratorium.

Strona 2z 2 Zatgeznik 1a do PO-02 obowigzuje od dnia 01.10.2020r.
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= \_\_-/_/ 2 Salies Przedsigbiorstwo Geologiczne Sp. z o.0.
" iy St i Aencoviacs Laboratorium Badan Srodowiskowych
m 25-214 Kielce; ul. Hauke Bosaka 3A
i % tel. (+ 48 41) 365-10-60

e N fax. (+ 48 41) 365-10-10

“ i I,/-/'_'\\\ \\“ BATANIA e-mail: laboratorium@pgkielce.pl

Y

AB 1010

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR S2/11/PG-000/634-95/2020

ZLECENIODAWCA: PNT Ekoterra Sp. z o.0. ZAKEAL
) KOMUNALNY W PIET
ul. Zgoda 12 25-378 Kielce SP.Z0.0 FERALHNEY

. wonsoaa .06 \) a0
Numer zlecenia: PG-000/634-95/2020 Loz (g;;.a\.bm ..... Podpis .5 %........ "
Kody prébek: PG-000/634-95/2020/20/11/2
TEMAT: Badania wody do spozycia

“6bki pobrane przez: Zleceniodawce
Cel badan: Do celéw urzedowych
Sprawozdanie autoryzowat: Adriana Koterwas - Kierownik - Pracownia Badan Mikrobiologicznych
Sprawozdanie zatwierdzit: Agata Osobinska - Kierownik Laboratorium Badan Srodowiskowych
Elektronicznie
Ag ata podpisany przez Agata
Osobiniska

Osobinska Dota 20201123

2010

Kielce, dn. 2020-11-23
Strona/stron: 1/2
Formularz nr FO1/P0O-03, Wersia 2, Obowiazuje od 2020-01-02



SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 52/11/PG-000/634-95/2020

-"Numer prdbkl
PG-000/634-95/2020/20/11/2
Data pobierania/pomiaru

17/11/2020
(informacja podana przez zleceniodawce)

Miejsce pobierania/pomiaru

Ozhakowanie prébki

Parametr Jednostka
A Liczba bakterii Escherichia jtk/100ml
coli
Liczba bakterii grupy coli jtk/100m|
Liczba Enterokokéw jtk/1L00mI
katowych
A Ogédina liczba jtk/ml

mikroorganizméw w temp.
22 st.C

A - metoda akredytowana

" stan probki |

LANLAL FUIVILINALINY VW PIERZUCHNICY
SP.Z0.0.

L.dz.

Wplyneto dnia ... 12100
.Q.Bi.?Qlﬂ.....Podpis .....

2020-11-23

errvavan wasnas o

dobry
Data przyjecia do laboratorium
17/11/2020

Rod_za]_;rébkl - metoda poborﬁf;omiarh N

woda do spozycia: -

Data zakoficzenia badai

20/11/2020

Woﬁﬁciaé Wierzbié_Drugnia Szkota Podstawoﬁa—kran w kuchni (informacja podana

przez zleceniodawce)

woda do spozycia

Wynik U [:trlr |
o :
2 0 ! ;
o "
44 .-”[.3-4-.'.57] o -

Prébki pobrane przez Zleceniodawce: osoba pobierajaca - Tomasz Zawadzki zagwiadczenie nr, LHS/5/2018

/;; metoda akredytowana, zatwierdzona przez PPIS w Kielcach nr decyzji: SE 1a-4262/3/20 z dnia 09.03.2020 r.

Przedstawione wyniki odnoszg sie wytacznie do analizowanych prébek.

Daty wykonania poszczegélnych analiz sa identyfikowalne poprzez zapisy prowadzone w Laboratorium.
Niepewnos¢ metody (U) okreslono jako niepewnos¢ rozszerzona. Wspéiczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufnosci 95%. Niepewnoé¢ odnosi sie wylacznie
do procesu analitycznego. Dla wynikéw penizej (<) i powyzej (>) zakresu metody niepewnosci nie podaje sie. Wartos¢ dolnego zakresu pomiarowego jest
réwniez granica oznaczalnosci metody (jezeli ma to zastosowanie). Sprawozdanie moze by¢ kopiowane jedynie w catoéci; inna forma wykorzystania
wynikéw jest dopuszczaina po uzyskaniu pisemnej zgody Przedsiebiorstwa Geologicznego Sp. z 0. 0.
Termin sktadania skarg wynosi 14 dni od daty przekazania sprawozdania.

KONIEC SPRAWOZDANIA

Identyfikacja procedury badawczej (Procedura/Norma)

PN-EN 1SO 9308-1:2014-12+A1:2017-04

'PN-EN 1SO 9308-1:2014-12+A1:2017-04

PN-EN ISO 7899—i:2004

PN-EN 150 6222:2004

Strana/fstron: 2/2

Formularz nr FO1/P0O-03, Wersja 2, Obowigzuje od 2020-01-02



Nr ewid.: Z-02-03 e, Wyd. 6 z dn. 2019-12-18

€y eloterra W, PCA
Przedsiebiorstwo Naukowo - Techniczne IS Posue Ceutaun
»EKOTERRA” Sp. z o.o0. m T
Laboratorium ]
S e
ul. Zgoda 12 tel./fax: (0-41) 361-71-11 TATEN NS

(0-41) 344-22-59 rly

e-mail: biuro@ekoterra.com.pl

25-378 Kielce
www.ekoterra.com.pl

Kielce, dnia 27.11.2020
SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 792/02/2020

Zaktad Komunalny w Pierzchnicy Sp. 7 o.0.

Nazwa i adres klienta:
ul. Kielecka 20, 26-015 Pierzchnica  7nxkx AD KOMUNALNY W PIERZCHNICY

SP. 2 0.0.

Numer zlecenia: 79/2020 z dn. 09.03.2020 r. wolynelo dnia .. 4.1 AR 20
Numer protokotu: 79-08/2020 zdn. 17.11.2020r. t.¢z .Li’).@?:p.‘.ib.’l_a...p»odpis v —
Cel badania: Obszar regulowany prawnie - Rozporzadzenie Ministra

Zdrowia z dnia 7.12.2017r. w sprawie jakosci wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi, Dz.U.2017 poz.2294
Rodzaj prébki: Woda do spozycia
Punkt pobrania probki: Wodociagg Wierzbie; Drugnia, Szkota Podstawowa, kran w

kuchni
Prébkobiorca: Tomasz Zawadzki— Laboratorium PNT EKOTERRA

(zaswiadczenie nr LHS/5/2018, wydane przez WSSE w Kielcach)

Nazwiska 0s6b uczestniczacych
W pobraniu probek (ze strony klienta):

Zasada/metoda/plan pobrania prébek: PN-ISO 5667-5:2017-10 (A)

Data pobrania/przyjecia prébki do badan: 17.11.2020 r.- godz. 9% 17.11.2020 1.
Data rozpoczgcia/zakoniczenia badania: 17.11.2020 r./ 23.11.2020 r.
Stan prébki w chwili przyjecia do Laboratorium: Odpowiedni do badan
Miejsce wykonywania badar: Laboratorium PNT Ekoterra
BADANIE FIZYKO - CHEMICZNE:
Vi 1860/79-
L p, | Kodprobki 08/02/2020 . 5 Identyfikacja | Stwicrdzenic
Wartos¢ parametryczna diote
: Jednostka metody zgodnosci
L Badane wskazniki i parametry . Wyniki
miary
. s akceptowalny przez
1. I:l',f)zga prz"g"wﬁ Zapachu. B s <1 konsumentéw i bez PN-EN 1622:2006 —
(TON) - Zapac izt nieprawidlowych zmian
. 5 akceptowalny przez
2. L%‘l;i’a p*"’g";’ % smaku N | Stopien < konsumentsw i bez PN-EN 1622:2006 —
(TFN) - Sma e nieprawidlowych zmian
akceptowalna przez PN-EN ISO
3. Barwa A | mg/dm’Pt <35. konsumentow 7887:2012 —
i bez nieprawidtowych zmian **'° | +Ap1:2015, pkt 7
akceptowalna przez
. konsumentow PN-EN ISO 7027-
4. Megtnosé A | NTU <0.20 i bez nieprawidtowych zmian. 1:2016-09 -
Zalecany zakres do 1,0 '€
i9); PN-EN ISO
. 2) : 6)19)zIC .
5. Odczyn pH A 7301 6.5-9,5 10523:2012
iz PB-31, Wyd. 1 z dn.
6. Chlor wolny mg/dm’ 0,06 +0,01” 0,3 21210 16.09.2009 1. -
7 PI'ZCV\LOanS'é elektryczna A/ psiem 771 + 627 2500 91 WzIC
(w25 °C) PN-EN
Temperatura pomiaru . 27888:1999 ==
Korekta za pomocg urzadzenia do kompensacji wplywu C 18,5
temp.
Objasnienia:
Wartosci wynikéw badan poprzedzone znakiem mniejszosci (<) oznaczajg uzyskanie wyniku ponizej dolnej granicy oznaczalnoéci metody.
4 Warto$¢ parametryczna wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz.U. z 2017r,, poz. 2294). W przypadku podania jednej wartosci: dolna wartosé zakresu wynosi zero;
Strona 1/2

Sprawozdanie z badar Nr 792/02/2020



Nr ewid.: Z-02-03 e, Wyd. 6 z dn. 2019-12-18

2l Podana niepewnosc¢ jest niepewnodcia rozszerzong przy poziomie ufnosci 95% i wspotczynniku rozszerzeniak = 2.

p=lr Pozadana warto$é tego parametru w wodzie w kranie konsumenta - do 15 mgPt/lL.

§i92I1C  parametr powinien byé uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosei korozyjnych wody. W odniesieniv do wody niegazowanej
rozlewanej do butelek lub pojemnikéw wartos¢ minimalna moze zostaé obnizona do 4,5 jednostek pH. Dla wody rozlewanej do butelek lub pojemnikéw z
natury bogatej w ditlenek wegla lub sztucznie wzbogaconej ditlenkiem wegla wartos¢ minimalna moze by¢ nizsza.

@i10zIC  parametr powinien byé uwzgledniony przy ocenie agresywnych wlasciwosci korozyjnych wody. Oznaczana w temperaturze 25°C.

T=iC W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej nalezy dazy¢ do osiggni¢cia wartosci parametrycznej nieprzekraczajacej 1,0 NTU
(nefelometrycznych jednostek metnosci) w wodzie po uzdatnieniu.

WinzID W punkeie czerpalnym u konsumenta, jezeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego zwiazkami.
Dopuszczalne stezenie wolnego chloru z zbiorniku magazynujacym wode w srodkach transportu ladowego, powietrznego lub wodnego wynosi 0,3-0,5 mg/l.

Sprawozdanic z badan zawiera wyniki badan oznaczone symbolem A" objete zakresem akredytacji nr AB 885 oraz wyniki badah spoza zakresu
akredytacji oznaczone symbolem .N”, ktore sa objete systemem zarzadzania zgodnym z norma PN-EN ISO/IEC 17025-2.
Badania akredvtowane wyvkonane przez podwykonawce — nazwa firmy - numer akredytacji ........... - oznaczono symbolem ,,P”.
Stwierdzenia zgodnosci dokonano w oparciu o: specyfikacje .......................... / uzgodnienie z klientem zawarte w ......... / metoda stosowana przez
Laboratorium oparta na zasadzic prostej akceptacji przy ryzyku biednej akceptacji sicgajacym do 50% w przypadku wyniku zblizonego do dopuszczalne;
granicy wartosci pomiarowej.

Wymienione badania objete sa zatwierdzeniem laboratorium badawczego jako upowainionego do badan fizykochemicznych jakosci wody — Pismo
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach Nr SE 1a-4262/5/20 z dn. 22.06.2020 . (wazna do 21.06.2021r.)

Data sporzadzenia sprawozdania: 2020.11.27
Autorvzowat

i2 ninigjszego spravwozdania z badar.

KONIEC SPRAWOZDANIA
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